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※ この図面の形状寸法は、現橋を正確に

　　表現したものではない。

注） □内は、写真番号を示す。

表示損傷の種類

ひびわれ

剥　離

鉄筋露出

遊離石灰

漏　水

その他

伸縮装置：8.漏水－e

写真：7

写真：6

写真：11

写真：12

地覆：23.欠損－c

写真：4

防護柵：7.鉄筋露出－d

写真：5

写真：9

写真：1

伸縮装置：8.漏水－e

舗装：15.舗装の異常－e
写真：2

写真：10

防護柵：1.腐食－c

写真：3 写真：13,15
桁：8.遊離石灰－d

桁：6.ひびわれ－d
写真：13,14,15　最大幅0.4mm

防護柵：1.腐食－b

写真：8

防護柵：1.腐食－c

防護柵：7.鉄筋露出－d

防護柵：7.鉄筋露出－d
防護柵：7.鉄筋露出－d

舗装：15.舗装の異常－e

桁：8.遊離石灰－d
写真：13,14

桁：8.遊離石灰－d
写真：16,18

写真：16,17
桁：8.遊離石灰－d

桁：8.遊離石灰－d
写真：19

写真：21

写真：20

桁：8.遊離石灰－e

桁：8.遊離石灰－e

写真：16,17,18,19,21　最大幅0.4mm
桁：6.ひびわれ－d

写真：22,23

地覆：17.その他－e

防護柵：7.鉄筋露出－d

写真：4

写真：24

地覆：17.その他－e地覆：17.その他－e
写真：25

竪壁：8.漏水－c

写真：26

写真：26,30

竪壁：6.ひびわれ－e

写真：26,27

写真：26,28

竪壁：6.ひびわれ－e

　　　8.遊離石灰－d

竪壁：6.ひびわれ－e　8.遊離石灰－d
写真：26,29

写真：26,30

写真：26,31
竪壁：6.ひびわれ－e 　8.遊離石灰－d

竪壁：6.ひびわれ－e 　8.遊離石灰－d
写真：26,32

写真：26,33

護岸：17.その他－e
写真：26,34

写真：26,35
護岸：17.その他－e

竪壁：17.その他－e

写真：36

竪壁：8.漏水－c

竪壁：6.ひびわれ－e

　　　8.遊離石灰－d

写真：36,37　幅1.4

㎜

写真：36,39
竪壁：6.ひびわれ－e　8.遊離石灰－d竪壁：6.ひびわれ－e 　8.遊離石灰－d

写真：36,40

写真：36,41
竪壁：6.ひびわれ－e 　8.遊離石灰－d

竪壁：6.ひびわれ－e　8.遊離石灰－d
写真：36,38

竪壁：6.ひびわれ－e

　　　8.遊離石灰－d

竪壁：17.その他－e

※A2橋台のひびわれ幅は写真37(下流側)をのぞき0.4

㎜以下

中原橋

番号 縮尺

所長 課長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

町道　４５３号線

損傷図 図　示

箕輪町

株式会社ワイド
工藤　博正

牧田　一男
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中原橋

番号 縮尺

所長 課長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

防水層設置詳細図 図　示

防水層設置詳細図

平面図 Ｓ＝1：50

（注）ドレイナ－端末は既設地覆壁高欄を削孔し処理する。（事前鉄筋探査必要）

既設コンクリ－ト舗装の撤去厚は60mm等厚とする。
残存部コンクリ－ト舗装（除去しない部分）の劣化が激しい場合は
協議により部分的な打ち換えも考慮のこと。
シ－ト防水は既存舗装撤去後のコンクリ－ト上面を基準に布設する。

A2A1

フレキシブルチュ－ブ

SUS 304 φ20

壁高欄削孔　φ30  シ－ル材充填

フレキシブルチュ－ブ

SUS 304 φ20

壁高欄削孔　φ30  シ－ル材充填

フレキシブルチュ－ブ

SUS 304 φ20

壁高欄削孔　φ30  シ－ル材充填

フレキシブルチュ－ブ

SUS 304 φ20

伸縮継手設置コンクリ－ト伸縮継手設置コンクリ－ト

ドレイナ－II(φ18ｍｍ) Ｌ＝4.5 m

ドレイナ－II(φ18ｍｍ) Ｌ＝4.5 m

ドレイナ－II(φ18ｍｍ)

シルバ－メッシュテ－プ(幅150ｍｍ)

Ｌ＝8.7 m

シ－ト防水(フレッシュシ-ト)

ドレイナ－II(φ18ｍｍ)

シルバ－メッシュテ－プ(幅150ｍｍ)

Ｌ＝8.7 m シ－ト防水(フレッシュシ-ト)面積

Ａ＝8.74×4.52＝39.5 ｍ2

壁高欄削孔　φ30  シ－ル材充填

フレキシブルチュ－ブ

SUS 304 φ20

壁高欄削孔　φ30  シ－ル材充填

フレキシブルチュ－ブ

SUS 304 φ20

（注）橋台部は胸壁全幅をハツリ処理する。

断面図 Ｓ＝1：30

1.77%1.77%
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伸　　縮　　継　　手　　詳　　細　　図

名        称 材  質 合計数量 備  考

寸  法 Ａ１数量 合計数量 １本当り質量 合計質量 備  考

ア ン カ ー 筋 表

伸 縮 継 手 材 料 表 

D16x85 本 本 0.133 kg 19.2 kg

コンクリートアンカー 本

ブロフジョイントCDs型-20用

後打コンクリート 0.472 m3

m9.040

Ａ１数量

0.236 m3

72 本

4.520 m

本

0.236 m3

SS400 合成ゴム

SD345

Ａ２数量

本

リッターリッター0.41シリコン系シール材 0.82リッター

Ａ２数量

72 144

72 72 144

積雪地用

0.41

4.520 m

配　置　図 S=1:50

積雪地用

ブロフジョイントCDs型-20用

上流

下流

A1 A2

中原橋

番号 縮尺

所長 課長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

伸縮継手詳細図 図　示

（注）橋台部は胸壁全幅をハツリ処理する。

断　面　図 S=1:30

平　面　図 S=1:30

シール材

シール材

シール材

シール材

伸 縮 継 手 断 面 図

ブロフジョイントCDs型-20用

耐グレーダー用

S=1:5

鉄 筋 加 工 図 S=1:5

～

型

枠

材

橋 台 側 桁   側

25

D16x85

車道部

通 し 筋  D13

コンクリートアンカ－  D16

c.t.c.250

後打コンクリート 現場溶接

プライマー塗布

バックアップ材

シール材

S=1:2シール材充填図

誘 導 版 詳 細 図 S=1:3

橋台側
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株式会社ワイド
工藤　博正

牧田　一男

町道４５３号線

4075

4
5

4520

75

50

180

20
5
5

450 4520

2260 2260

450

760

450

2@1500=3000

4520

760

450

桁長9400

橋長9460

30　　 　　　30

4
5
0

5
42

0

4
52

0
4
5
0

2
5

6
0

8
5

1
5

30

115 20

4
5

3
0

250

50

7
5

40 75

4
5

9
0

2504817 5180

110 80

250 30 330

80 150

平成28年度　社会資本整備総合交付金事業　橋梁補修工事

 4/7



A2A1

上流

下流

250

30

320

8760

320

30

250

4
0

4
0

5
4
2
0

桁　長　9400

A2A1

上流

下流

5
4
2
0

桁　長　9400

A2A1

700 6708030

9400250 250

30 30

730 700

平　面　図S=1:100

（橋　面）

中原橋　上部工補修図

（桁下面）

側　面　図S=1:100
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2000*50

中原橋

番号 縮尺

所長 課長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

町道　４５３号線

上部工補修図 図　示

箕輪町

株式会社ワイド
工藤　博正

牧田　一男

●遊離石灰をサンダーブラストで除去する

遊離石灰
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断　面　図 中原橋　下部工補修図S=1:50
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積石の隙間

中原橋

番号 縮尺

所長 課長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

町道　４５３号線

下部工補修図 図　示

箕輪町

株式会社ワイド
工藤　博正

牧田　一男

450 4520 450親柱 親柱
5
0
50
0

上流

断　面　図 S=1:50

下流

下流

上流

5140

5140

親柱親柱 450 4520 450

5
0
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0
0

10*100 30*170

50*140

90*330

400*10

20*20 70*140

400*140

60*200

180*100

20*60

300*150

220*160 80*190
210*50

370*120
80*40 190*90

300*100

60*240

40*100

30*100

90*240100*50
310*130

120*130

200*40

60*350

110*360

400*230

100*200

110*200

100*500

50*100

380*100

150*300

100*850

60*260

510*60

100*50

5100*900

積石の隙間

A1橋台
断　面　図 S=1:50

このひびわれのみ幅1㎜以上

●遊離石灰をサンダーブラストで除去する
●剥離箇所は断面補修工法(左官工法)で補修する

●エフロレッセンスはブラシで除去する

●施工不良でコンクリートが垂れた箇所は削り取る

ひび割れ部低圧注入工

ひびわれ（エポキシ樹脂系注入材充填）

ゴム加圧式注入器具

取り付けパイプ

●施工時の打ち継ぎ目は

1mm以下の場合はひび割れ注入工法で処理する

1mm以下の場合はひび割れ充填工法で処理する(A2橋台下流側ひびわれ箇所のみ)

1
0
m
m
程
度

亀裂部Ⅴカット充填工

　　　　充填材

（エポキシ樹脂モルタル）

エポキシ樹脂系プライマー塗布

カット線

●積石に隙間あり(コメントを参照)

ひび割れ

ひび割れ 遊離石灰

遊離石灰

A1橋台その２A1橋台その１

A2橋台その１ A2橋台その２

平成28年度　社会資本整備総合交付金事業　橋梁補修工事

エポキシ樹脂系シール材

（想定：28.1kg/100m）

（幅0.01m深さ0.01m）
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DL=10.00

防護柵防護柵

断　面　図 S=1:50

上流下流

1.77%1.77%

中原橋

番号 縮尺

所長 課長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

図　示
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上流

下流

As AsCo

マレットゴルフ場

マレットゴルフ場

DL=10.00
A2A1

平　面　図 S=1:100

（橋　面）

側　面　図 S=1:100

帯無川

親柱親柱

親柱 親柱

防護柵親柱 親柱

桁　長　9400

8760250
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320 250
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※吊足場工参考数量=W5.34*L7.6=40.6m2

仮設参考図

中原橋　仮設参考図
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