
（乙）

EFベンド両受φ100× 45°

EFベンド片受φ100×45°

減圧槽

既設仕切弁φ100

EFベンド片受φ100× 90°

EF受口付フランジ短管φ100

5
.
0

ＨＩ－キャップφ100 

（新設管布設後設置）

4.5

配 管 平 面 図

水
水

 850.7

Ｇ

Ｂ

Ｂ

Ｇ

Ｇ

852.2
Ｗ

Ｂ

Ｇ

 843.7

Ｂ

竹　原

畑管VPφ250 DP1.3

畑管VPφ200 DP1.35

畑管VPφ75 DP1.40

給水管VPφ25 DP0.9

水道管VPφ100 DP1.35

箕輪鉄工設備

M

Ｂ

減圧槽

S=1：1,000

S=FREE

配 管 詳 細 図

①土工　L=1.0m

 849.0

845.8 

839.9

 840.6

 843.1

 846.9

850.3

 849.6

 854.3

 835.6

 836.8

町
道

4
5
9
号

線

町道432号線

838.0③土工　L=1.0m

EFベンド片受φ100× 45°～2ヶ(縦使用）

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｰｻｰｼﾞｮｲﾝPPφ100

既設VPφ100

既設HPPE（ISO)φ100

M

既設エアーバック

受口付直管 φ100×5.0m　49本

EFベンド片受φ100× 11°1/4

配水用ポリエチレン管（ISO)φ100　L=257.5m

②土工　L=237.1m

メカ型キャップ(PE用）φ100

（新設管布設後設置）

葉中之　図面番号　

製
図

設
計

照
査

縮尺 図　示

上 伊 那 郡 箕 輪 町

配管平面図及び
詳細図

重要給水施設配水管布設替工事（5工区）
令和2年度

①土工　L=1.9m③土工　L=19.5m

給水1

給水1

３ １

5,
0
0
0

既設管HIVPφ 20

水
道

用
ポ

リ
エ

チ
レ

ン
管

φ
2
0
　

L
=1

.
3m

A 
土

工
　

L
=1

.
5m

箕輪町 上古田



葉中之　図面番号　

製
図

照
査

箕　輪　町　役　場

設
計

縮尺
給水管取出し標準図
及び給水管資材表

タ イ プ番 号

φ 75× φ 50

EFチ ー ズ回 転 メ ー タ 用 継 手 径 違 メ ー タ 用 継 手 止 水 栓 (ST)

給 水 管 資 材 表

Ｈ Ｉ － Ｖ Ｐ 管

給水管取出し標準図及び給水管資材表
Ｓ＝FREE

埋設標識シート

明示シート

サドル付分水栓

ＨＩ－ソケット

分水栓用ろくろ継手

既設給水管

ＨＩＶＰ

ＧＬ

Ａタイプ

宅内へ

ＨＩ－ソケット

鋳 鉄 製 サ ド ル 付 分 水 栓

(Ｈ Ｉ Ｐ Ｅ Ｐ 用 ・ Ｉ Ｓ Ｏ 規 格 )

合 計

分 水 栓 用 ろ く ろ 継 手

※2）既設管が不明の場合、管種はHIVP管として掘削内で接続する。

　 　ただし、既設管がPE管の場合は、※1）の接続とする。

※1）既設管がHIVP管及びPE管の場合は掘削内で同管種にて接続する。

令和2年度
重要給水施設配水管布設替工事（5工区）

FREE

３ ２

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ニ層管)分止水栓用継手

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ニ層管)

埋設標識シート

明示シート

サドル付分水栓

（町道） （宅地）

官
民
界

6
0
0

ＧＬ

（ＭＢ-２０）

メーターボックス

宅内へ

分止水栓用継手

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ニ層管)

埋設標識シート

明示シート

サドル付分水栓

（町道） （宅地）

官
民
界

6
0
0

ＧＬ

宅内へ

既設量水器

既設止水栓

径違メータ用継手

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ニ層管)

径違メータ用継手

既設量水器（移設）

既設止水栓（移設）

接続継手

既設給水管

給水ソケット

（ＭＢ-２０）

メーターボックス
埋設標識シート

明示シート

サドル付分水栓

ＧＬ

ＨＩ－ソケット

既設給水管

宅内へ

分水栓用ろくろ継手

ＨＩＶＰ

Ｂタイプ Ｃタイプ Ｄタイプ

　 　ただし、既設管がPE管の場合は、※1）の接続とする。

※1）既設管がHIVP管及びPE管の場合は同管種にて接続する。
※2）既設管が不明の場合、管種はHIVP管として接続する。

Ｂ1

ロ ケ ー テ ィ ン グ ワ イ ヤ ー
(村 道 AS) (民 地 AS) (民 地 Co) (民 地 未 舗 装 )

HI-ソ ケ ッ ト

φ 25 φ 20

HI-エ ル ボ

φ 25 φ 20

1.3

1 .3

φ 25 φ 20 φ 50 φ 25 φ 20 φ 20× φ 20 φ 13× φ 20P φ 20φ 150× φ 25 φ 150× φ 20 φ 100× φ 20

1

1 1

1

1 .3

1 .3

2

2

9
0
0

9
0
0

9
0
0

9
0
0

D P0 .9 D P0 .9 DP 0. 9 DP 0. 9

A B C D

1. 5

1. 5

※3）既設管がHIVP管・PE管以外の場合は、C及びDタイプで対応する。 ※3）既設管がHIVP管・PE管以外の場合は、C及びDタイプで対応する。

ＨＩ－エルボ

ＨＩ－ソケット

2

2

箕輪町 上古田



葉中之　図面番号　

製
図

設
計

照
査

縮尺

箕　輪　町　役　場

標準掘削断面図 1：20

機械掘削

上層路盤工（M-25　 t=10cm)

砂

φ100

埋設表示シート
W=150

9
0
0

1
0
0

2
0
0

1
3
0

1
0
0

4
3
0

1
,
1
3
0

機械掘削

6
0
0

砂

φ 100

埋設表示シート
W=150

機械埋戻工
（発生土）1

,
2
0
0

Ｓ＝1：20標準掘削断面図

砂

φ100

埋設表示シート
W=150

1
0
0

2
0
0

1
3
0

1
0
0

4
3
0

機械掘削
（発生土）
機械埋戻工

1
,
1
3
0

9
0
0 6
0
0

機械埋戻工
（発生土）

4
0

1
0
0

2
5
0

1
0
0

2
0
0

1
3
0

1
0
0

4
3
0

6
1
0

1
,
4
3
0

下層路盤工（RC40～ 0　 t=25cm)

100 100

750

550

影響幅 影響幅影響幅 影響幅

100 100

750

550 550

1
0
0

1
0
0

アスファルト切削（t=4cm)

敷砂利工（CR40～0　t=10cm)

タックコート乳剤散布（砂有）

現　況 本復旧

現　況 本復旧 現　況 本復旧

町道アスファルト舗装

２１ 

町道AS（切削） 町道砂利道

３

表層工（再生密粒度AS20F t=4cm)

敷砂利工（CR40～0　t=10cm)

タックコート乳剤散布（砂有）

重要給水施設配水管布設替工事（5工区）
令和2年度

３ ３

Ａ

機械 機械
掘削 埋戻

（発生土）

現　況 本復旧

砂

敷砂利工（RC-40～0　t=10cm)

2
0
0

7
0
0

1
,
0
0
0

9
0
0

町道AS（切削）

アスファルト切削（t=4cm)

1
0
0

給水管φ20

550

箕輪町 上古田


