
レベル４ レベル３ レベル２ レベル１

年１２回 年４回 年１回

　　レベル１　（クリプトスポリジウム等による感染の可能性が低い）
　　　　上古田井戸１・上古田井戸２

　※レベル４　（クリプトスポリジウム等による感染の恐れが高い）
　　　　地表水を水道の原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがある施設
　　レベル３　（クリプトスポリジウム等による感染の恐れがある）
　　　　地表水以外の水を水道の原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがある施設
　　レベル２　（当面、クリプトスポリジウム等による感染の可能性が低い）
　　　　北島水源深井戸

大腸菌
大腸菌群

　クリプトスポリジウム

　クリプトスポリジウム指標菌

クリプトスポリジウム
ジアルジア
pH値
色度
濁度
電気伝導度

表１－３　クリプトスポリジウム等及び指標菌検査

検査名 検査項目
検査頻度

年４回

嫌気性芽胞菌
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