
事　業　名 工　事　名箕輪町役場　水道課　上水道事業

当初

令和４年度消火栓取替工事　その２

不断水ABS工法

Ｈ

既設管HIVPφ100

既設管HIVPφ75

不断水ABS

ﾒｶ型ｼｮｰﾄﾌﾗﾝｼﾞ短管　φ75

HI-片受ﾍﾞﾝﾄﾞ22°1/2　φ75

TH-クリップφ75　1ヶ

TH-クリップφ75　1ヶ

HIVPφ75　乙切　1.0

地上式消火栓（町指定）

H=1300

←　水の流れ　→

Asカーブ
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1.0

A=0.5㎡

2.0

1.0

A=2.0㎡

①北小河内中村　平面図

既存消火栓0.5 A=0.5㎡

1.5

1.0

①北小河内中村　詳細図 ②南小河内南部　詳細図

本管断水

既設管HIVPφ75

Ｈ
ﾒｶ型ｼｮｰﾄﾌﾗﾝｼﾞ短管　φ75

水の流れ　→

地上式消火栓（町指定）

H=1300

HI-片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45°　φ75

TH-ｸﾘｯﾌﾟφ75　2ヶ

HIVPφ75　甲切　1.3

②南小河内南部　平面図

1.5

1.5

既存消火栓

既存消火栓

0.6

0.6

A=0.4㎡

③南小学校北　詳細図

本管断水（夏休み期間中での施工）

Ｈ
ﾒｶ型ｼｮｰﾄﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75

地上式消火栓（町指定）

H=1300

HIVPφ75　乙切　1.0

水の流れ　→

既設管HIVPφ100

既設管HIVPφ75

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄVD　φ75

③南小学校北　平面図

Lｶﾞｯﾀｰ・ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄW=0.3

既設管HIVPφ75

図面番号　1/2

掘削・舗装
A=2.3㎡

掘削・舗装

A=0.9㎡

掘削

舗装　A=1.5㎡

道路部

0.6 0.4

道路部

道路部
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表層工　密粒度As　20Ｆ

砕石入替

RC40-0

M-25路盤工

機械掘削

保護砂

Ｗ＝150

埋設表示シート

掘削断面図（道路部）

S=Free側 面 図

5050

強制多排水装置

ビニール敷詰施工

※　使用：主弁開度２回転半以上

浸込砂利施工

切込砕石（20～40）

（Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ使用）

（基礎ｺﾝｸﾘｰﾄﾕﾆｯﾄ使用）

基礎コンクリート施工

基礎コンクリート施工

500

地上式消火栓（打倒式）標準設置図

（本体梱包ﾋﾞﾆｰﾙ袋使用）

平 面 図
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45×15.5×60

L形ﾌﾞﾛｯｸ 250B
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RC-40～0

生コンクリート工（18-8-25BB)

地上式消火栓
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標　　準　　図

箕輪町役場　水道課　上水道事業

当初

参考：掘削断面図（消火栓部）

別添平面図による
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RC40-0

砕石入替

発生土

砕石入替(800)

令和４年度消火栓取替工事　その２ 図面番号　2/2


