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KBM.1 H=958.755
鋲

ANO.0

A0+15.0

A0+19.0

A0+22.2

A0+27.0

B0+3.15

CNO.0

C0+17.5

CNO.1

C1+16.0

C2+25.5

CNO.3

C3+11.0

既設仕切弁
C3+32.0

T4-2

TP3

TP2

TP1

T4-1

基準点座標
点  名 Ｘ座標 Ｙ座標

T4-1 -7615.386 -51424.933

T4-2 -7730.302 -51264.092

T-1 -7630.138 -51427.218

TP1 -7663.244 -51396.453

TP2 -7670.633 -51335.080

TP3 -7691.348 -51300.760

155 -7732.061 -51290.426

世界測地系(測地成果2011)

集水井

沈砂池

G

G

G

Co

G

TP4

既設仕切弁

A0+36.8(BNO.0)
新設仕切弁
A0+38.8

配水用ポリエチレン管（ISO)φ150　L=17.3m

水管橋
別紙参照

葉中之　

製
図

照
査

縮尺

箕　輪　町　役　場

設
計

図面番号　

図　示

令和４年度

箕輪町　上古田

全体平面図

全 体 平 面 図

CNO.2

新設仕切弁

Ａ

A0+11.0

T-1

WEETφ150　L=15.8m WEETφ150　L=10.7m

配水用ポリエチレン管（ISO)φ150　L=180.2m
①

②

③

①

②
③

④

④
⑤

⑥

⑦

⑨
⑧

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

B0+14.3(C0+3.15)
C0+5.7

導水管布設替Ｃ路線（下流）

導水管布設替Ｂ路線（下流）

導水管布設替Ａ路線（上流）導水管布設替Ａ路線（上流）

１

上水道災害復旧工事
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導水管平面図（上流）　S=1：500
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ＣＮＯ．０既設仕切弁

Ａ
０
＋
３
８
．
８

ＴＰ１

Ｃ０＋１７．５

Ｃ０＋５．７

令和４年度

図　示縮尺

箕輪町　上古田

照
査

設
計

製
図

図面番号　 葉中之　

箕　輪　町　役　場

集水井

沈砂池

水管橋

８００

短管レジューサー（ＳＵＳ３０４）

既設フランジ　２００Ａ

端末継手部Ａ

３　＠５０００　＝　１５０００

導水管布設替Ａ路線（上流）

導
水
管
布
設
替
Ａ
路
線
（
上
流
）

導
水
管
布
設
替
Ｂ
路
線
（
下
流
）

端末継手部Ｂ

中間継手部

ＷＥＥＴＡ－１３．６　Ｗ１５０

ＧＮＧＷＡ－１３．６　Ｗ１５０

ＷＥＥＴＡ－１３．６　Ｗ１５０

新設仕切弁

新設仕切弁

②-3土工　L=11.5m ①-1土工　L=5.3m

①
-1
土
工
　
L=
10
.7
m

Ｗ
ＥＥ

ＴＡ
－１

３．
６　

Ｗ１
５０

　
Ｌ＝

１０
.６

６ｍ

ＷＥＥＴＡ－１３．６　Ｗ１５０　Ｌ＝１５.８０ｍ

既設水管橋撤去200Ａ L=5.0ｍ

構造物取壊し　寸法0.5×0.7×0.5 構造物取壊し　寸法0.7×0.7×0.5

及び導水管詳細図
導水管平面図(上流)

中間継手部

KBM.1 H=958.755
鋲

水管橋Ａ路線（上流）
水管橋一般図別紙参照

ＧＮＧＷＤＡ－１３．６　Ｗ１５０　Ｌ＝８８００

上水道災害復旧工事
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KBM.1 H=958.755
鋲

令和４年度

図　示縮尺

箕輪町　上古田

照
査

設
計

製
図

葉中之　

箕　輪　町　役　場

（甲）

（
甲

）

（
乙

）

4.9

（甲）

（甲）

Ａ

2.5

　EFソケットφ150

　EF片受ベンドφ150×22　1/2°

　不凍急排空気弁（SUS）φ25

　EF片受ベンドφ150×22　1/2°

　EF片受ベンドφ150×22　 1/2°

　EF片受ベンドφ150×22　1/2°

EFチーズ両受φ150×φ150

（乙）

3.8

（
甲
）

　EFソケットφ150

　EFフランジ短管φ150

1
.
7

4.0

0.4

2.
6

　EF片受ベンドφ150×22　1/2°

受口付直管
φ150× 5.0m～4本

受口付直管

φ150×5.0m～ 2本

受口付直管φ150×5.0m～4本

　空気弁表函600×450

　2フランジ付短管 φ75　L=0.2m

　補修弁φ75

φ150×5.0m～
6本受口付直管

φ
15

0×
5.

0m
～

9本

受
口

付
直

管

受口付直管

φ150×5.0m～
1本

　EF片受ベンドφ150×45°

　EF片受ベンドφ150×45°

受
口
付
直
管

φ
150×

5.0m～
4本

　EF片受ベンドφ150×22　 1/2°

　EFソケットφ150

　既設ソフトシール仕切弁φ150

　フランジ付EFチーズ片受φ150×φ75
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新設仕切弁

新
設

仕
切

弁

沈砂池

G

G

G

配水用ポリエチレン管（ISO)φ150　L=17.3m

②-2土工　L=3.5m ①-2土工　L=14.3m

②-1土工　L=6.2m

配水用ポリエチレン管（ISO)φ150　L=180.2m
導水管布設替Ｃ路線（下流）

導水管布設替Ｂ路線（下流）

（上流）

既
設

仕
切

弁
φ

20
0

CN
O.

0

既
設

仕
切

弁
φ

15
0

C3
+3

2.
0

既設 VPφ 150

975

970

965

960

955

960

965

CO

　EFフランジ短管φ200

　片受口付レデューサφ200×φ150　

　EF片受ベンドφ150×45°

　EF両受ベンドφ150×45°

2
.
4

（
乙

）

（甲）

（乙）

　PE挿し口ソフトシール仕切弁φ150

　EFフランジ短管φ200

　片受口付レデューサφ200× 150

　EFソケットφ150

（
乙

）

0.5

1
.
1　PE挿し口ソフトシール仕切弁φ150

仕切弁表函(浅埋用）

仕切弁表函(浅埋用）

2.3

EF両受チーズφ150×φ150

　EF片受ベンドφ150×45°～2ヶ

　EFソケットφ150

　EFソケットφ150

受口付直管

φ150×5.0m～
2本

　既設ソフトシール仕切弁φ200

導水管詳細図（下流）

導水管平面図（下流）
S＝1:250

沈砂池

導水管布設替Ａ路線

導水管布設替Ａ路線

（上流）

導水管平面図(下流)
及び導水管詳細図

①-1土工　L=175.0m

上水道災害復旧工事
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GNGWDAφ150 WEETAφ150 HPPE φ150

今回施工 今回施工
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HPPE φ150　L＝182.0m
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機械掘削工（土砂撤去）

機械掘削工（土砂撤去）

機械掘削工（土砂撤去）
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流入部
Ａ - Ａ Ｂ - Ｂ

排泥部 流出側
Ｃ - Ｃ

LWL

HWL

LWL

HWL

LWL

HWL

平 面 図

2
,0
0
0

200200
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0
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4,800

200200 1,500 1,0001,500

AA

B
B

CC

S=1:30

S=1:50 S=1:50 S=1:50

2
,
0
7
0

※現場にて確認がとれない為
制水扉とする。

制水扉φ200

※現場にて確認がとれない為
制水扉とする。

制水扉φ200

鋳鉄製・外面塗装
開閉台(鋳鉄製)（流入管）

鋳鉄製・外面塗装

2
0
0

2
0
0

開閉台(鋳鉄製)（流入管）

開閉台基礎 400× 400×200 H 開閉台基礎 400×400×200 H

令和４年度

図　示縮尺

箕輪町　上古田

照
査

設
計

製
図

図面番号　 葉中之　

箕　輪　町　役　場

集水井構造図

※施工時に蓋の寸法を現地にて確認する。

※施工時に蓋の寸法を現地にて確認する。

導水管布設替Ａ路線（上流）

集 水 井 構 造 図

スピンドルφ36 L=2.2m（流入管）

あと施工アンカー(D10×200)2箇所
鉄筋工(D13 L=1.24m)

あと施工アンカー(D10×200)2箇所
鉄筋工(D13 L=1.24m)

スピンドルφ36 L=2.2m（流入管）

バルブ開閉台基礎 バルブ開閉台基礎

※施工時には、集水井の内部面積を確認する。
※現地にて測定及び想定の基、集水井の内部面積は52.3㎡とする。

上水道災害復旧工事

６

②FRP蓋(蓋寸法(現況)1100×1100)

④FRP蓋(蓋寸法(現況)1600×1200)
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※内面防水工：エポキシ樹脂塗装（JWWA K143）

Ｄ - Ｄ
流出部

LWL

HWL

LWLLWL

HWLHWL

排泥部

HWL

Ｂ - Ｂ Ｃ - Ｃ

LWL

ラッパ口φ200

Ａ - Ａ
流入部

LWL

HWL

平 面 図

C

200200 200200

8,550

1,5005,0501,800

2
00

20
0
53
0

93
0

20
0

2
00

1
,8
0
0

2
,2
0
0

450

AA

B
B

C

DD

S=1:30

S=1:50

S=1:50 S=1:50 S=1:50

土
被

り

1
,
5
0
0

2
0
0

連通部

ソフトシール仕切弁φ200

ラッパ口φ200

ソフトシール仕切弁φ200

2
0
0

土
被

り
＝

1
,
8
9
0

令和４年度

図　示縮尺

箕輪町　上古田

照
査

設
計

製
図

葉中之　

箕　輪　町　役　場

沈砂池構造図

※施工時に蓋の寸法を現地にて確認する。

※施工時に蓋の寸法を現地にて確認する。

導水管布設替Ｂ路線（下流）

導水管布設替Ｂ路線（下流）

沈 砂 池 構 造 図

開閉台基礎 400× 400× 200H

あと施工アンカー(D10×200)2箇所

開閉台(鋳鉄製)（排泥管）
鋳鉄製・外面塗装

鉄筋工(D13 L=1.24m)
スピンドルφ32 L=2.3m（排泥管） あと施工アンカー(D10×200)2箇所

鉄筋工(D13 L=1.24m)
開閉台基礎 400×400×200H

開閉台(鋳鉄製)（連通管）
鋳鉄製・外面塗装

スピンドルφ32 L=2.4m（連通管）

バルブ開閉台基礎

※施工時に蓋の寸法を現地にて確認する。

※現地にて測定及び想定の基、沈砂池の内部面積は77.9㎡とする。
※施工時には、沈砂池の内部面積を確認する。

上水道災害復旧工事

７

①FRP蓋(蓋寸法(現況)1020×1020)

①FRP蓋(蓋寸法(現況)1020×1020)

③FRP蓋(蓋寸法(現況)1820×1020)

図面番号　１２



令和４年度

図　示縮尺

箕輪町　上古田

図面番号　 葉中之　

箕　輪　町　役　場

水管橋一般図

Ｇ

２００

１５０

３　＠１３００　＝　３９００

支　間　長　４０００

桁　長　４３００

６０００

１５０

２００

空　気　弁　部

支持金具

４５°曲管継手部Ａ

４５°曲管継手部Ｂ ４５°曲管継手部Ｃ

ＷＥＥＴＡ－１３．６　Ｗ１５０

１
８
０
０

（５００）

Ｃｏ

Ｈ－１５０ｘ１５０ｘ７ｘ１０

ＧＮＧＷＡ－１３．６　Ｗ１５０

モルタル調整
Ｃｏ

４５°曲管継手部Ｂ

ＷＥＥＴＡ－１３．６　Ｗ１５０

１
０
０
０

４５°曲管継手部Ａ

ＤＬ＝９５３．００

桁　長　４３００

支　間　長　４０００

ＧＮＧＷＡ－１３．６　Ｗ１５０

１５０１５０

ＷＥＥＴＡ－１３．６　Ｗ１５０

ＷＥＥＴＡ－１３．６　Ｗ１５０

（１９００）

Ｓ＝１：３０平　面　図

Ｓ＝１：３０側　面　図

　水管橋一般図　

コンクリート（ＲＣ）寸法５００×５００×３００
（１８-８-４０ＢＢ）
あと施工アンカー(Ｍ１６×１７０)４本

ＧＮＧＷＤＡ－１３．６　Ｗ１５０　Ｌ＝８８００

上水道災害復旧工事
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Ｓ＝１：１０

ＥＦソケット　Ｗ１５０

熱　収　縮　チ　ュ　－　ブ

補強テ－プ（ガラスフィラメントテ－プ）

ＷＥＥＴＡ－１３．６　Ｗ１５０

φ
１
８
５

ＷＥＥＴＡ－１３．６　Ｗ１５０

ＷＥ
ＥＴ
Ａ－
１３
．６
　Ｗ
１５
０

熱　収　縮　チ　ュ　－　ブ

補強テ－プ（ガラスフィラメントテ－プ）

φ
１
８
５

ＷＥＥＴＡ－１３．６　Ｗ１５０

４５゜エルボ型ＥＦソケット　Ｗ１５０（高密度ＰＥ）

ＷＥＥＴＡ－１３．６　Ｗ１５０

φ
１
８
５

φ
１
８
０

φ
１
５
２
．
５

補　強　層　：　アラミドテ－プ

防　食　層　：　低密度ポリエチレン

導　　　管　：　高密度ポリエチレン

ＧＮ
ＧＷ
Ａ－
１３
．６
　Ｗ
１５
０

φ２６８
熱　収　縮　チ　ュ　－　ブ

補強テ－プ（ガラスフィラメントテ－プ）

熱　収　縮　チ　ュ　－　ブ

補強テ－プ（ガラスフィラメントテ－プ）

φ
１
８
５

ＷＥＥＴＡ－１３．６　Ｗ１５０

４５゜エルボ型ＥＦソケット　Ｗ１５０（高密度ＰＥ）

ＧＮ
ＧＷ
Ａ－
１３
．６
　Ｗ
１５
０

ＧＮＧＷＡ－１３．６　Ｗ１５０

３５
０

φ
２
６
８

４５゜
３５０

防　水　材

防水カバ－（ＦＲＰ製）

発　泡　ウ　レ　タ　ン

４５゜エルボ型ＥＦソケット　Ｗ１５０（高密度ＰＥ）

補強テ－プ（ガラスフィラメントテ－プ）

ＧＮＧＷＡ－１３．６　Ｗ１５０

φ１
５２
．５

φ
１
８
０

導　管　：　高密度ポリエチレン

補強層　：　アラミドテ－プ

断熱層　：　硬質発泡ポリウレタン

外　管　：　波　付　鋼　管

防食層　：　低密度ポリエチレン

φ
２
６
８

Ｓ＝１：１０Ｓ＝１：１０

数　量　：　１　ヶ　所

Ｓ＝１：１０

数　量　：　２　ヶ　所

Ｓ＝１：１０

数　量　：　２　ヶ　所

Ｓ＝１：１０

数　量　：　４　ヶ　所

令和４年度
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図面番号　

箕　輪　町　役　場

水管橋詳細図(1)

パイプ構造図 パイプ構造図 中間継手部詳細図

４５°曲管継手部Ａ詳細図 ４５°曲管継手部Ｂ詳細図 ４５°曲管継手部Ｃ詳細図

水管橋詳細図(1)

上水道災害復旧工事

葉中之　 ９１２



７５ １５０

７５ ７５
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支持バンド ＧＮＧＷＡ－１３．６　Ｗ１５０

φ
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７５

ケミカルアンカー　２－Ｍ１６

４００

３０

２９２．４

４２０

ＧＮＧＷＡ－１３．６　Ｗ１５０ ＧＮＧＷＡ－１３．６　Ｗ１５０

２００ ２００

１１００

不凍急排型空気弁（ＭＡＶ－Ｎ２５　７．５Ｋ）

防水カバ－（ＦＲＰ製　黒色）

発　泡　ウ　レ　タ　ン

フランジアダプタ－　Ｗ７５（高密度ＰＥ）

８０Ａ　水協規格（７．５　ｋｇｆ／ｃｍ２）

ル－ズフランジ（コート） ２－ＥＦソケット　Ｗ１５０

異径チ－ズ　Ｗ１５０／Ｗ７５（高密度ＰＥ）

補強テ－プ（ガラスフィラメントテ－プ）

ＥＦソケット　Ｗ７５

防　水　材

（
４
２
７
）

２
５
５

φ２８２

（φ２６３）
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８ ２
０
０

フランジアダプタ－　Ｗ１５０（ＧＦ形　高密度ＰＥ）

ル－ズフランジ（ＳＵＳ３０４）

６－φ１９

１５０Ａ　水協規格（７．５ｋｇｆ／ｃｍ２）

φ
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４
７

φ
２
９
０

ＥＦソケット　Ｗ１５０

補強テ－プ（ガラスフィラメントテ－プ）
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φ
１
８
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ＷＥＥＴＡ－１３．６　Ｗ１５０

Ｂ．Ｎ．２Ｗ　６－Ｍ１６×１１０Ｌ（ＳＵＳ３０４）

（焼付防止ナット使用）

スッポンジョイント　ＭＷＸ－Ｐ　φ１５０

配水ＰＥ　φ１５０自己融着テ－プ（ブチルゴム）

補強テ－プ（ガラスフィラメントテ－プ）

ＷＥＥＴＡ－１３．６　Ｗ１５０

１
８
５

φ

１
８
０

φ

Ｓ＝１：１０

材　質　：　ＳＳ４００（溶融亜鉛メッキ）

Ｓ＝１：１０

数　量　：　１　ヶ　所

数　量　：　４　ヶ　所　（支持金具）

数　量　：　２　ヶ　所　（支承部）

数　量　：　１　ヶ　所

Ｓ＝１：１０ Ｓ＝１：１０

数　量　：　１　ヶ　所
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箕輪町　上古田
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図面番号　 １０葉中之　

箕　輪　町　役　場

水管橋詳細図(2)

空気弁部詳細図 支承部・支持金具詳細図

端末継手部Ａ詳細図 端末継手部Ｂ詳細図

水管橋詳細図(2)

上水道災害復旧工事
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箕輪町　上古田

上水道災害復旧工事

１１

人孔蓋詳細図
（FRP蓋）

人孔詳細図(FRP蓋)

色調　ブルー

設計荷重　３．６ｋＮ／ｍ２　（３６０ｋｇ／ｍ２）

注　記

１２

蓋外形

２０

１５０開口 ２０

　オールアンカー
　Ｍ１０×６０（ＳＵＳ３０４）

４

５
０

５
４
０

当金具
（ＳＵＳ３０４）

掛金７５ｍｍ
（ＳＵＳ３０４）

南京錠
（ＢｓＢＭ）

ＦＲＰ－Ｏ．Ｌ
ｔ３

取手φ１０×Ｗ１２０×Ｈ４０
（ＳＵＳ３０４）

　パテ

４０

２５０

補強鋼材□４０×１．６
（ＳＳ４００）

パッキン
ｔ３×Ｗ５０

補強鋼材Ｌ５０×５０×４
（ＳＳ４００）

蓋外形

１５４０４０

１５０開口
４

５
０

２０

　　ＦＲＰ－Ｏ．Ｌ
　　ｔ３

補強鋼材□４０×１．６
（ＳＳ４００）

パッキン
ｔ３×Ｗ５０

８５４０４０

１５０開口

１
０
０
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　オールアンカー
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当金具
（ＳＵＳ３０４）

掛金７５ｍｍ
（ＳＵＳ３０４）

南京錠
（ＢｓＢＭ）

１５０

蓋外形
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補強鋼材□４０×１．６
（ＳＳ４００）

　パテ

　パッキン
　ｔ３×Ｗ３５
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補強鋼材□４０×１．６
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パッキン
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Ａ － Ａ 断 面 図

S＝1：2 S＝1：2

Ｂ － Ｂ 断 面 図

S＝1：2

Ｃ － Ｃ 断 面 図

S＝1：2

Ｄ － Ｄ 断 面 図
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S＝1：10

平 面 図 ①

S＝1：10

平 面 図 ②

S＝1：10

平 面 図 ③

S＝1：10

平 面 図 ④

※施工時に蓋の寸法を現地にて確認する。
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　S=1：20標準掘削断面図
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