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基 礎 コ ン ク リ ー ト に つ い て

を 基 本 と し 、 地 盤 が 比 較 的 柔 ら か い （ 中 位 の も の ） 場 合 、 砂 質 地 盤 で Ｎ 値 が 5以 上 1 0未 満 、 又 は 粘 土 質 地 盤 で

水 槽 の 基 礎 に つ い て は 、 基 礎 地 盤 の 調 査 を 行 っ て 地 盤 の 強 固 な 場 合 は 均 し コ ン ク リ ー ト （ 無 筋 コ ン ク リ ー ト ）

基 礎 地 盤 の Ｎ 値 と 基 礎 コ ン ク リ ー ト の 関 係 に つ い て

検 討 が 必 要

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト

検 討 が 必 要
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1 0 以 上 均し コ ン ク リ ー ト （ 無筋コ ン ク リ ー ト ）

基 礎 コ ン ク リ ー ト

＊ 鉄 筋 は 、 SD2 9 5 ま た は SD3 4 5 を 使 用 す る 。

Ｎ 値 が 5以 上 8未 満 で あ れ ば 、 基 礎 コ ン ク リ ー ト を 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト と す る 。 又 、 基 礎 地 盤 の Ｎ 値 が 5未 満 の 場 合

基 礎 コ ン ク リ ー ト を 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト と す る 場 合 は 、 別 途 図 面 に よ る 。

は 検 討 を 要 す る 。
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※１ Ｆ Ｒ Ｐ 梯子は、 オプ シ ョ ン 取り 付けと し 、

最大２ ヶ 所ま で 取り 付け る こ と がで き る 。

注 １ 吸 管 投 入 孔 ・ ピ ッ ト の 位 置 及 び 数 量 は 変 更 可 能 。

※２ 集水ピ ッ ト に は、 ｈ ＝１ ０ ０ 又はｈ ＝３ ０ ０ の

但し 、 最大２ ヶ 所と する 。
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二 次 製 品 等 耐 震 性 貯 水 槽 6 0 m 3 型 構 造 図

（ 参 考 図 ）
認 定 番 号

土 被 り

備 考数 量細 目主 材 料

荷 重

容 量

設 置 場 所

1個 切 欠 付300 0× 2 20 0× 1 9 80B ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ

S BPR－ 930／ 108 0－ φ 17， L＝ 394 0縦 締 PC鋼 棒

鉄 筋 φ 16（ ﾈｼﾞ切 ） 又 は 、 人 孔 受 枠 用取 付 用 金 具

M2 0ﾎ ﾞ ﾙ ﾄ， ﾜｯ ｼ ｬ ｰ 集 水 ピ ッ ト 用取 付 用 金 具

縦 締 用

縦 締 用

φ 600

φ 17用 ﾅｯ ﾄ， ﾜｯｼ ｬｰ, ｸﾞﾗ ｳﾄﾜ ｯｼｬ ｰ

φ 17用

受 枠 及 び 蓋

定着具 (中間 部）

カ ッ プ ラ ー

背 面 版

φ 660， H＝ 503

F R P梯 子

集 水 ピ ッ ト ブ ロ ッ ク

D ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ

耐 － 9 6 0 1 7－ 1号

300 0× 2 2 0 0× 3 33 2 個

2 個

* 個

4 本

1 2個

2 4 組

1 0組

2 組

6 組

縦 締 PC鋼 棒 φ 17 導 入 力 150 k N

全 ﾈｼﾞ ﾎ ﾞﾙ ﾄ（ M 16） , ﾅ ｯﾄ , ﾜｯ ｼ ｬｰ

φ 605， H＝ ** *吸 管 投 入 ブ ロ ッ ク * 個

φ 605， H＝ ** *吸 管 投 入 ブ ロ ッ ク * 個

型 式 記 号 A S H 3 2 2 C － Ⅱ 型 N－ 0 . 1 ／ 1 . 0

1個 標 準 型300 0× 2 20 0× 1 9 80A ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ

1個 短 尺 型300 0× 2 20 0× 1 3 20A ' ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ

B C ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ 3 0 0 0× 2 20 0× 1 9 80 2 個 切 欠 付 人 孔 型

S BPR－ 930／ 1080－ φ 17， L＝ 328 5縦 締 PC鋼 棒 4 本

S BPR－ 930／ 1080－ φ 17， L＝ 128 5縦 締 PC鋼 棒 8 本

縦 締 用φ 17用 ﾅｯﾄ， ﾜｯｼｬ ｰ,ｱﾝ ｶｰﾌ ﾟﾚｰ ﾄ定着具(端部） 8 組

Ⅱ型（道路用）
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