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令和４年度
重要給水施設配水管布設替工事(１工区)

配管平面図(2)
及び配管詳細図(2)

箕輪町　松島
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※掘削時にＮＴＴ管路に注意
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箕　輪　町　役　場
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計

埋設標識シート

明示シート

サドル付分水栓

ＨＩ－ソケット

分水栓用ろくろ継手

既設給水管

ＨＩＶＰ

ＧＬ

Ａタイプ

宅内へ

ＨＩ－ソケット

※2）既設管が不明の場合、管種はHIVP管として掘削内で接続する。
※1）既設管がHIVP管及びPE管の場合は掘削内で同管種にて接続する。

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ニ層管)分止水栓用継手

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ニ層管)
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既設量水器（移設）

既設止水栓（移設）

接続継手

既設給水管

給水ソケット

（ＭＢ-２０）

メーターボックス
埋設標識シート

明示シート

サドル付分水栓
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ＨＩ－ソケット

既設給水管

宅内へ

分水栓用ろくろ継手

ＨＩＶＰ

Ｂタイプ Ｃタイプ Ｄタイプ

※1）既設管がHIVP管及びPE管の場合は同管種にて接続する。
※2）既設管が不明の場合、管種はHIVP管として接続する。

9
0
0

9
0
0

9
0
0

9
0
0

ＨＩ－エルボ

ＨＩ－ソケット

葉中之　

Ｓ＝FREE

給水管取出し標準図及び給水管資材表

※3）既設管がHIVP管・PE管以外の場合は、C及びDタイプで対応する。 ※3）既設管がHIVP管・PE管以外の場合は、C及びDタイプで対応する。

給水管取出し標準図
及び給水管資材表

図面番号　

給 水 管 資 材 表
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重要給水施設配水管布設替工事（１工区）
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１２ ３

箕輪町　松島

D
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M

M

M

M
M
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M

M
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M
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H

M

M

H
2.0 1.0

直管150A×4.0m～3本

仮設バルブ150A　

撤去用直管 150A

チーズ150A×50A　

ネジ50A

取出しジョイント150A×20A　

直管150A×4.0m～3本 2.0

4.0 4.0 2.0

①
③②

取出しジョイント150A×20A　

取出しジョイント150A×20A　

取出しジョイント150A×25A　

1.0

　フレキ管150A～2本

　フレキ管150A～2本

エルボ150A×45°～2本

　S=FREE

仮 配 管 平 面 図（１）　S=1：500

仕

仕
φ300

仕

仕

仮 配 管 詳 細 図(１)

令和４年度
重要給水施設配水管布設替工事(１工区)

箕輪町　松島

NTTケーブル

④

⑤

⑥

⑦

⑧

仮配管平面図(1)
及び仮配管詳細図(1)

既設下水道管VUφ200
DP=2.16～4.37

町道394号線

①φ20

②φ20

⑨φ20

④～⑧
⑨

⑩φ20

⑪φ25

③φ25

※掘削時にＮＴＴ管路に注意

直管150A×
4.0m～

3本
H

仮設消火栓80A　

既設DCIPφ300

1.0

エルボ150A×90°～2ヶ

エルボ150A×90°

　フレキ管150A　

チーズ150A×80A　

エルボ150A×90°

1
.
0

4.0

0.5

0.5

仮設バルブ150A　

撤去用直管 150A

割Ｔ字管(V・SF型）ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付

フランジ150A　

※仮設撤去後フランジ蓋φ150設置

CIP用 φ300×φ150

2.0

2.0

別図面
仮設平面図・詳細図(2)へ

直管150A×4.0m～61本

既設CIPφ150

イ 土工　L=4.0m

キ 土工　L=4.5mキ 土工　L=4.5m

イ 土工　L=4.0m

仮配管平面図(2)へ仮設ステンレス鋼鋼管50A 　L=0.2m

仮設ステンレス鋼鋼管150A　L=564.7m

不断水分岐部③

町道4号線、町道394号線

１２ ４



葉中之　図面番号　

製
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査

縮尺 図　示

箕　輪　町　役　場

設
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726.5

725.6

724.6

724

729.6

M

M

NTT

仕

仕

H

H

H

194,528H

722.9

仮 配 管 平 面 図（２）　S=1：500

　S=FREE仮 配 管 詳 細 図(２)

仮配管平面図(2)
及び仮配管詳細図(2)

令和４年度
重要給水施設配水管布設替工事(１工区)

箕輪町　松島

⑩φ20

⑪φ25

町
道

4
号

線

既設下水道管VUφ200
DP=2.05～2.09

DP=1.83～2.55
既設下水道管VUφ200

町道394号線

NTTケーブル

NTT

仕仕

4.0

H

仮設消火栓80A　

チーズ150A×80A　

　フレキ管150A～2本

　フレキ管150A～2本

エルボ150A×45°～2本
撤去用直管 150A

仮設バルブ150A　

エルボ100A×90°～2ヶ

H

撤去用直管 100A

挿し×挿し100A　

エルボ100A×90°～2ヶ

チーズ150A×80A　

仮設バルブ150A　

仮設消火栓80A　

チーズ150A×100A　

4.0
1.0 4.0

エルボ150A×90°

撤去用直管 150A

チーズ150A×80A　

4.0

4.0

　フレキ管100A

仮設バルブ100A　

エルボ150A×90°～3ヶ

2.0

1.
0

2.
0

受け×受け100A

1
.
0

0.51.02.0
エルボ100A×90°

エルボ100A×90°

フランジ100A　
※仮設撤去後フランジ蓋φ100設置

PEP用(ISO) φ100×φ100

H

仮設消火栓80A　

チーズ100A×80A　

⑪ ⑩

直管150A×4.0m～23本
直管150A×4.0m～25本

※掘削時にＮＴＴ管路に注意

H

撤去用直管 150A

チーズ150A×80A　

仮設バルブ150A　

撤去用直管 150A

仮設消火栓80A　

1.0 1.0

仮設平面図・詳細図(1)へ
別図面

取出しジョイント150A×20A　

取出しジョイント150A×25A　

既
設
HIVPφ

75

仮設バルブ80A　

エルボ80A×90°～2本

フレキ管80A

仮設消火栓80A　

エルボ150A×90°

エルボ150A×90°

H

エルボ150A×90°～2ヶ

　フレキ管150A～2本　

仮設バルブ150A　

チーズ150A×80A　

割Ｔ字管(V・SF型）ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付
VP用  φ75×φ75

4.0×3本 1.0

2.0

1
.
0

0.5

1
.
0

1.0

4.0×
2本

フランジ80A　
※仮設撤去後フランジ蓋φ75設置

受け×受け80A

フランジ150A　
※仮設撤去後フランジ蓋φ150設置

受け×受け150A

割Ｔ字管(V・SF型）ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付
CIP用 φ 200×φ150

既設DCIPφ200

4.0
2.0

1.0

1.0撤去用直管 80A

挿し×挿し80A　

割Ｔ字管(V型）ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付

不断水ＡＢＳ工法

HPPE（ISO)φ100

既
設
HPPEφ

100

既
設
CIPφ

100

既設CIPφ150

イ 土工　L=3.5m

ク 土工　L=4.0m

ウ 土工　L=4.5m イ 土工　L=4.0m ア 土工　L=7.0m

エ 土工　L=7.5m

仮設ステンレス鋼鋼管150A　L=564.7m

仮設ステンレス鋼鋼管50A 　L=0.2m

仮設ステンレス鋼鋼管80A　L=12.1m

不断水分岐部①

仮設ステンレス鋼鋼管100A　L=25.5m

不断水分岐部②

不断水分岐部④

仮配管平面図(1)へ

町道4号線、町道394号線

１２ ５



2

仮 給 水 管 資 材 表

タイプ資　材

氏　名

量水器

ポリエチレン管

ＧＬ

ポリチーズ

ポリ鋼管用オス継手～２ヶ

仮設用ゲートバルブ

タイプ Ｃ

ポリエルボ

葉中之　図面番号　

製
図

照
査

箕　輪　町　役　場

設
計

縮尺 ＦＲＥＥ

給
水
番
号

給水番号

タイプ Ａ

分止水栓用継手

ＧＬ

ポリエチレン管

取出し短管

ポリエルボ

量水器

分止水栓用継手

量水器

ＧＬ

ポリエチレン管

ポリ鋼管用オス継手～２ヶ

仮設用ゲートバルブ

取出し短管

ポリエルボ

給水番号

タイプ Ｂ

S=FREE仮 給 水 管 取 出 し 標 準 図

仮給水管取出し標準図
及び仮給水管資材表

メーター用継手 P20×13×90° メーター用継手 P20×13×90° メーター用継手 P20×13×90°

A

A

×20A×20A ×25A

ﾄﾞﾚｯｻｰ
ｼﾞｮｲﾝﾄ

φ20 φ25
×φ20
φ30

×φ20
φ25

φ30φ25φ20
φ75

φ50
×φ20
φ20φ75

×φ50
φ50

ＶＰ用

φ75
×φ13 ×φ20

サドル付分水栓
ポリ鋼管用メス継手ポリチーズ

φ20 φ25 φ30 φ50

ポリ鋼管用オス継手分止水栓用継手 ｻﾄﾞﾙ

φ25 φ30φ20

メーター用
   継手

ポリ塩ビ管用継手
ｽﾃﾝﾚｽ
コアﾆｯﾌﾟﾙ

ｷｬｯﾌﾟ
ﾌﾞｯ
ｼﾝｸﾞ

φ30φ25φ20 φ20φ50 φ50
×90°

50Ａ
×50A

φ50
65A

φ25 φ50
P20×13
×90°

ポリ継手ソケット

65A
×90°

消火栓 ポリ継手エルボ 塩ビ管用
キャップ

φ20 φ25 φ30 φ50 φ50φ100

ポリエチレン管 備　　考

φ13

ゲートバルブ

20A 25A 30A

1

1

1

1

×25A

土　　　工
取出し短管

仮設ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

計

※ 取 出 短 管 に つ い て は 仮 配 管 布 設 工 に て 計 上

21

1

100A

6

φ25

1 7

カ キ
100A 150A 150A

4 2 4 2 2 10 1 2

2.5

7.5

1

1 0

1 1

1 2

1

1 3

1 4

1 5

2

1

A

2

1

B

1

1 2

1

C

C

1 2

1 2

2.0

1 6

1

1

11

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

2

8

6

2

1

1

1

1

1 2

2.0

2.0

2.0

48.0

9.0

60.0

A

A

C

C

C

2- 1

2- 2

1

4

3

9

8

7

6

5

C 1 2 1 2 1

1 12 5

5

10

2

28 6

2.0

4.0

8.5

2.0

41.5 50.0 60.0

ク

4.0

4.0

4.5

4.5

9.0

ネジ込径違ソケット

×15A
20A

×20A
25A

×25A
30A

×30A
50A

1

15

1

1

1

1

1

箕輪町　松島

１２ ６

町道4号線、町道394号線

令和４年度
重要給水施設配水管布設替工事（1工区）
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重要給水施設配水管布設替工事（１工区）

１２ １０



葉中之　図面番号　

製
図

照
査

縮尺 図　示

箕　輪　町　役　場

設
計

　S=1：500

735.2

738

734.4

729.6

仕
φ75

仕
φ100

M

M

M

M

M

M

M
M

M

M

M
NTT

NTT

M

仕

仕
φ300

仕

NTT

舗装復旧平面図（１）

舗装復旧平面図(1)

仕
φ300

①φ20

②φ20

③φ25

④

⑤

⑥

⑦

⑧

φ
30

⑩φ20

⑪φ25

⑨φ20

舗装復旧範囲

733.5

令和４年度
重要給水施設配水管布設替工事(１工区)

箕輪町　松島

舗装復旧平面図（２）参照
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2
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4.70

舗装復旧展開図（２）参照

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

9

10

11

12

13

14

15

- -

- -

- -

符号 底辺(下底) 高さ 上底 角度 倍面積

--

--

--

--

--

2

3

4

5

6

7

8

1

倍 面 積 (m2)

面    積 (m2)

15.45

16.32

5.04

44.64

43.68

289.71

246.16

3.35

5.96

7.93

4.70

196.57

198.08

10.37

15.69

4.41

4.77

1.99

3.82

0.69

3.20

2.64

2.05

2.56

3.51

0.56

3.33

2.98

4.15

5.18

68.13

77.85

10.03

170.52

30.14

927.07

649.86

6.87

15.26

27.83

2.63

654.58

590.28

43.04

81.27

3355.36

1677.68

符号 底辺(下底) 高さ 上底 角度 倍面積

--

--

--

--

--

倍 面 積 (m2)

面    積 (m2)

8.18

13.11

14.24

5.37

6.64

3.87

4.94

2.67

104.25

31.66

99.50

70.35

14.34

320.10

160.05

15.70

符号 底辺(下底) 高さ 上底 角度 倍面積

--

--

--

--

--ア

イ

ウ

エ

オ

1.44

3.47

4.16

4.16

4.81

0.36

0.96

2.04

2.21

1.64

0.52

3.33

8.49

7.89

NTTケーブル

既設下水道管VUφ200
DP=2.16～4.37

町道394号線

倍 面 積 (m2)

面    積 (m2)

カ

キ

ク

5.51

7.93

6.58

2.13

0.73

3.11 -

-

- -

-

-

11.74

5.79

20.46

67.41

33.71

補助）舗装復旧面積(配水管)＝1677.68ｍ2（町道394号線）

補助）舗装復旧面積(配水管)＝160.05ｍ2（町道4号線）

単独）舗装復旧面積(配水管)＝33.71ｍ2（町道394号線）

舗装復旧展開図(１) 　S=FREE

舗装求積表(１)配水管(町道394号線)補助 舗装求積表(２)配水管(町道4号線)補助 舗装求積表　配水管(町道394号線)単独

9.19

7.59

A

B

C

D

E

単独）As切断工＝5.70ｍ（町道394号線他）

補助）As切断工＝35.30ｍ（町道4号線、町道394号線他）

補助）区画線工（実線）20㎝＝6.90ｍ
補助）区画線工（記号・文字）15㎝＝22.20ｍ

１２ １１

町道4号線、町道394号線



葉中之　図面番号　

製
図
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査

縮尺 図　示

箕　輪　町　役　場

設
計

　S=1：500
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M
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仕

仕

仕

舗装復旧平面図（２）

　S=FREE

舗装復旧平面図(2)

町
道

4
号

線

町道394号線

舗装復旧範囲

舗装復旧平面図（１）参照

⑩φ20

⑪φ25

既設下水道管VUφ200
DP=1.83～2.55

既設下水道管VUφ200
DP=2.05～2.09

NTTケーブル

2
.
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1
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878.18

4.15
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舗装復旧展開図（１）参照

15.70

A

B

C

D

E

15.69

令和４年度
重要給水施設配水管布設替工事(１工区)

箕輪町　松島

舗装復旧展開図(２)

町道4号線、町道394号線

１２ １２


