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 既設下水道管VUφ150
 DP＝1.36～2.03

 既設下水道管VUφ150
 DP＝1.55～2.32

 既設下水道管VUφ150
 DP＝1.55～1.88

 既設下水道管VUφ150
 DP＝1.66～1.80

 既設下水道管VUφ150
 DP＝1.49～1.68
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配水用ポリエチレン管（ISO)

1-③土工　L=1.9m
 既設下水道管VUφ150

 DP＝1.80～3.00

町道478号線

町道58号線

配水用ポリエチレン管（ISO)
φ75　L=2.9m

消火栓部

既設HIVPφ100

既設送水管HIVPφ150

既
設
H
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配 管 平 面 図 　S=1：500

配管詳細図 　S=FREE
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重要給水施設配水管布設替工事(１工区)

町道478号線、町道475号線他

８

令和５年度

③土工　L=1.5m
φ75　L=2.8m

①-3土工　L=3.3m

②土工　L=19.5m

既設HPPEφ100

既
設
HP
PE
φ
15
0 φ100

仕

1-②土工　L=151.9m

配水用ポリエチレン管（ISO)φ100　L=170.4m

EFベンド両受φ100×11° 1/4

EFベンド両受φ100×11° 1/4

EFチーズ両受φ100×φ75

EFベンド両受φ100×22° 1/2

EFベンド両受φ100×45°

EFベンド両受φ100×11°1/4

EFベンド両受φ100×22°1/2

EFベンド両受φ100×45°

EFベンド両受φ100×22° 1/2

EFベンド両受φ100×11° 1/4

EFベンド両受φ100×45°

EFベンド両受φ100×22° 1/2
EFベンド両受φ100×22° 1/2

EFソケットφ100

挿し口付ソフトシール仕切弁φ100

EFソケットφ100

EFベンド両受φ75×22° 1/2

EF受口付フランジ短管φ75

既設ソフトシール仕切弁φ75

EFベンド両受φ100×11° 1/4

挿し口付ソフトシール仕切弁φ100

EFベンド両受φ100×45°～2ヶ

φ100×5.0m～3本

受口付直管
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消火栓部
EF受口付フランジ短管φ75

EFベンド片受φ100×45°

EFベンド両受φ100×45°～4ヶ

レデューサφ100×φ75　

仕切弁表函（町道浅埋用）　

仕切弁表函（町道浅埋用）　

新設消火栓

3
.
4

（乙）1.7

Ａ
（甲）1.0

0.8

（乙）

不凍急排空気弁（SUS）φ25
空気弁表函600×450

2フランジ付短管 φ75　L=0.2m

補修弁φ75

既
設
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PE

φ
1
00

既設HPPEφ100

既
設
HP

PE
φ
15

0

フランジ付EFチーズ両受φ100×φ75

EFソケットφ75

挿し口付ソフトシール仕切弁φ100
仕切弁表函（町道浅埋用）　

EFソケットφ100

ソフトシール仕切弁φ100
仕切弁表函（町道浅埋用）　

EFフランジ短管φ100

EFベンド両受φ100×22°1/2

EFベンド両受φ100×22°1/2

及び配管詳細図
配管平面図
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ﾒｶ型 ﾄﾞﾚｰｻｰｼﾞｮｲﾝﾄPPφ 100（PE×PE）
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葉中之　

Ｓ＝FREE

給水管取出し標準図及び給水管資材表

給水管取出し標準図
及び給水管資材表

図面番号　

箕輪町　上古田

埋設標識シート

明示シート

サドル付分水栓

ＨＩ－ソケット

分水栓用ろくろ継手

既設給水管

ＨＩＶＰ

ＧＬ

Ａタイプ

宅内へ

ＨＩ－ソケット

※2）既設管が不明の場合、管種はHIVP管として掘削内で接続する。
※1）既設管がHIVP管及びPE管の場合は掘削内で同管種にて接続する。

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ニ層管)分止水栓用継手

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ニ層管)

埋設標識シート

明示シート

サドル付分水栓

（町道） （宅地）

官
民
界

6
0
0

Ｇ Ｌ

（ＭＢ-２０）

メーターボックス

宅内へ

分止水栓用継手

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ニ層管)

埋設標識シート

明示シート

サドル付分水栓

（町道） （宅地）

官
民
界

6
0
0

ＧＬ

宅内へ

既設量水器

既設止水栓

径違メータ用継手

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ニ層管)

径違メータ用継手

既設量水器（移設）

既設止水栓（移設）

接続継手

既設給水管

給水ソケット

（ＭＢ-２０）

メーターボックス
埋設標識シート

明示シート

サドル付分水栓

ＧＬ

ＨＩ－ソケット

既設給水管

宅内へ

分水栓用ろくろ継手

ＨＩＶＰ

Ｂタイプ Ｃタイプ Ｄタイプ

※1）既設管がHIVP管及びPE管の場合は同管種にて接続する。
※2）既設管が不明の場合、管種はHIVP管として接続する。

9
0
0

9
0
0

9
0
0

9
0
0

ＨＩ－エルボ

ＨＩ－ソケット

※3）既設管がHIVP管・PE管以外の場合は、C及びDタイプで対応する。 ※3）既設管がHIVP管・PE管以外の場合は、C及びDタイプで対応する。

給 水 管 資 材 表

1

タ イ プ番 号

2

(Ｈ Ｉ Ｐ Ｅ Ｐ 用 ・ Ｉ Ｓ Ｏ 規 格 )

3

5

4

6

7

8

9

10

φ 75× φ 20φ 150× φ 30

1

1

1

1

φ 100× φ 25 φ 100× φ 20

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

1

1

1

1

1

φ 25 φ 20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

分 水 栓 用 ろ く ろ 継 手

φ 20

径 違 メ ー タ 用 継 手

φ 20P× φ 13φ 25

埋 設 用
ゲ ー ト バ ル ブ

止 水 筺
（ ゲ ー ト バ ル ブ 用 ）

φ 13～ 25

HIバ ル ブ ソ ケ ッ ト

φ 30 φ 30 φ 20φ 25 φ 20

2

2

HIソ ケ ッ ト

φ 25φ 30

A B
ロ ケ ー テ ィ ン グ ワ イ ヤ ー

DP0.9

C

(町 道 As)

DP0 .9

2

2

2

2

2

2

H Iエ ル ボＨ Ｉ － Ｖ Ｐ 管

2

0.3

0.3

0 .3

0 .3

0 .3

0 .3

0 .3

0 .3

0 .3

0 .3

0 .3

0 . 3

0 . 3

0 . 3

0 . 3

0 . 3

0 . 3

0 . 3

D P0 .9

(民 地  土 )(町 道 As)

計 9 9 2.7 18 2 . 7

２

耐 震 性 サ ド ル 付 分 水 栓

重要給水施設配水管布設替工事（１工区）

町道478号線、町道475号線他

８

令和５年度
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３

 既設下水道管VUφ150
 DP＝1.36～2.03

 既設下水道管VUφ150
 DP＝1.55～2.32

 既設下水道管VUφ150
 DP＝1.55～1.88

 既設下水道管VUφ150
 DP＝1.49～1.68

888.7

M

M

M

M

H

M

M

M

M

M

M

M

消火栓
(撤去・新設)

仕

仕

上 古 田

φ150
仕

M H

消火栓

M
H

消火栓
(撤去・新設)

M

A

Ｒ

仕

(接続のみ)

 既設下水道管VUφ150
 DP＝1.80～3.00

町道478号線

既設送水管HIVPφ150

既
設
HI
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φ
75

 既設下水道管VUφ150
 DP＝1.66～1.80

①

③

②

⑤

④

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

H

M

M

M

M

L=6.0m

ア-1 土工

仮設ステンレス鋼鋼管100A　L=153.5m

ア-1 土工

L=5.5m

ア-1 土工
L=4.0m

ア-1 土工

L=5.0m

ア-1 土工

町道58号線
既設HIVPφ100 仕

仕

仮 配 管 平 面 図 　S=1：500

仮配管平面図
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線

町道478号線、町道475号線他

仮設ステンレス鋼鋼管80A

重要給水施設配水管布設替工事(１工区)

８

不断水分岐部③

不断水分岐部②

イ土工　L=3.0m

イ土工　L=3.0m

イ土工　L=3.0m

イ土工　L=3.0m

令和５年度

L=3.0m

L=5.0m

不断水分岐部①

既設HPPEφ100

既
設
HP
PE
φ
15
0

既設HPPEφ100

仕

A
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仮 配 管 詳 細 図

仮配管詳細図

町道478号線、町道475号線他

重要給水施設配水管布設替工事(１工区)

８

令和５年度

※仮設撤去後フランジ蓋φ80設置

割Ｔ字管(V・SF型）ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付

　フレキ管100A

取出しジョイント80A×20A　

VP用 φ75×φ75

エルボ100A×90°

エルボ100A×90°

フレキ管100A～2ヶ
撤去用直管 100A

仮設バルブ100A　

チーズ100A×80A　

フランジ80A　

受け×受け80A
エルボ80A×90°

フレキ管80A～2ヶ

撤去用直管 80A

仮設バルブ80A　

エルボ80A×90°

挿し×挿し80A　

フレキ管100A

取出しジョイント100A×20A　

フレキ管100A

フレキ管100A～2ヶ

　フレキ管100A～2ヶ

フレキ管100A～2ヶ

取出しジョイント100A×20A　

エルボ100A×90°～2ヶ

エルボ100A×90°～2ヶ

チーズ100A×80A　

取出しジョイント100A×20A　

仮設消火栓80A　

4.0
2.0 0.5

②

④

4.0

1.0

直
管

10
0A

4.0m～3本
直管100A

直
管

10
0A

4
.0

m
～

3
本

直管100A

4.0m～5本

直管100A4.0m～2本

直管100A4.0m～2本

4.0m～2本

直管100A
4.0m～2本

直管100A

　フレキ管100A

取出しジョイント100A×20A　

　フレキ管100A

取出しジョイント100A×20A　

　フレキ管100A

エルボ100A×90°～2ヶ

取出しジョイント100A×20A　

取出しジョイント100A×20A　

既
設
HI
VP
φ
75

1.01.
0

4.0

0.5

⑨

1.0
1.02.01.0

⑦2.0

⑤

1.0

2.0

2.0

③

0.5

4.0

4.0

1.0

2.0

H
2.0

①

4
.0

m
～

4
本

既
設
HP
PE
φ
10
0

⑩

取出しジョイント100A×20A　

フレキ管100A～2ヶ

取出しジョイント100A×20A　

　フレキ管100A

エルボ100A×90°

フランジ100A　
※仮設撤去後フランジ蓋φ100設置

PEP用(ISO) φ100×φ100

割Ｔ字管(V型）ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付

0.52.0

受け×受け100A

不断水ＡＢＳ工法
PEP用φ100

直管100A
4.0m～6本

1.0

※仮設撤去後フランジ蓋φ100設置
フランジ100A　

エルボ100A×90°

フレキ管100A

仮設空気弁80A　

撤去用直管 100A

仮設バルブ100A　

チーズ100A×80A　

A

1.
0

A

既
設

HPPEφ
100

既
設

HIVPφ
100

不断水ＡＢＳ工法
PEP用φ100

割Ｔ字管(V型）ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付

PEP用(JIS) φ100×φ100
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仮給水管取出し標準図
及び仮給水管資材表

箕輪町　上古田

葉中之　

量水器

ポリエチレン管

ＧＬ

ポリチーズ

ポリ鋼管用オス継手～２ヶ

仮設用ゲートバルブ

タイプ Ｃ

ポリエルボ

給水番号

タイプ Ａ

分止水栓用継手

ＧＬ

ポリエチレン管

取出し短管

ポリエルボ

量水器

分止水栓用継手

量水器

ＧＬ

ポリエチレン管

ポリ鋼管用オス継手～２ヶ

仮設用ゲートバルブ

取出し短管

ポリエルボ

給水番号

タイプ Ｂ

メーター用継手 P20×13×90° メーター用継手 P20×13×90° メーター用継手 P20×13×90°

3.0

仮 給 水 管 資 材 表

タイプ資　材

氏　名

給
水
番
号

A

×20A×20A ×25A

ﾄﾞﾚｯｻｰ
ｼﾞｮｲﾝﾄ

φ20 φ25
φ75 φ75

×φ50

ＶＰ用

φ75
×φ13 ×φ20

サドル付分水栓

1

×25A

取出し短管

仮設ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

100A100A 150A 150A

1

1 0

4

9

8

7

6

5

3

2

1

A 11

A 11

A 11

A 11

A 11

A 11

A 11

×φ20
φ30

×φ20
φ25

×φ20
φ20

ポリチーズ

φ20 φ25 φ30

分止水栓用継手

φ30φ25φ20

ポリ鋼管用オス継手

30A

ｻﾄﾞﾙ

φ25 φ30φ20

メーター用
   継手

ポリ塩ビ管用継手
ｽﾃﾝﾚｽ
コアﾆｯﾌﾟﾙ

ｷｬｯﾌﾟ
ﾌﾞｯ
ｼﾝｸﾞ

φ30φ25φ20 φ20φ50 φ50
×90°

50Ａ
×50A

φ50
65A

φ25 φ50

ポリ継手ソケット

65A
×90°

消火栓 ポリ継手エルボ

φ20 φ25φ13

ゲートバルブ

20A 25A

1

φ25

ネジ込径違ソケット

×15A
20A

×20A
25A

×25A
30A

×30A
50A P20×13

×90°

1 2.5

1

1

1

1

1

1

2

5

2

6

5 5.0

ポリ鋼管用メス継手 塩ビ管用
キャップ

φ50φ100

土　　　工ポリエチレン管 備　　考

3.0

3.0

3.0

7 15.0

4.0

30.0

4 40.0

30.0

8.02

計

※ 取 出 短 管 に つ い て は 仮 配 管 布 設 工 に て 計 上

12.08 134.5

５

重要給水施設配水管布設替工事（１工区）

町道478号線、町道475号線他

８

施 工 時 確 認

施 工 時 確 認

イ

令和５年度

8 8 33
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図面番号　

図　示

　S=1：20標準掘削断面図

標準掘削断面図

箕輪町　上古田

６

重要給水施設配水管布設替工事（１工区）

町道478号線、町道475号線他

８

3
0
0

300

1
6
0
1
0
0

本復旧仮復旧

砂

4
0

 上層路盤工（M-25　t=10cm) 砂入替工

 砕石入替工（RC-40～0)

 表層工（再生密粒度AS20F t=4cm)

ア

町道As(横断部)
(町道475号、478号他)

 仮配管Ｄ

土工番号

ア-1

ア-2

Ｄ

φ100（外径130）

φ75（外径90）

仮配管・仮給水
町道As(横断部)

(町道475号線、478号線他)

本復旧

砕石入替工（RC-40～0)

砕石入替工（RC-40～0)

砂

1
4
0

1
6
0

仮復旧

上層路盤工（M-25　t=10cm)

表層工（再生密粒度AS20F t=4cm)

4
0

1
0
0

1
6
0

300

3
0
0

仮給水管φ20

1
0
0

2
5
0

 下層路盤工（RC40～0　t=25cm)

機械掘削

H
2

130430φ100

90390φ75

Ｄ

W2

W1

D

φ150

Ｈ１土工番号

町道アスファルト舗装

480

Ｈ２

180

Ｗ１ Ｗ２Ｈ３

舗装範囲

砂

1
0
0

1
0
0

2
0
0

H
3

舗装範囲

埋設表示シート
W=150

9
0
0

t=5cm
不陸整生（M-25)

3
1
0

（発生土）
機械埋戻工

4
0

(町道475号線、478号線他)

600

600

600

①-1

①-3

①-2

H
1

1,180

1,130

1,090

１ 

2
0
0

砂

機械掘削

埋設表示シート
W=150

機械埋戻工
（発生土）

9
0
0

1
0
0

7
0
0

600

φ100

1
0
0
1
3
0 4
3
0

1
,
1
3
0

未舗装 未舗装

砂

機械掘削

埋設表示シート
W=150

機械埋戻工
（発生土）

φ75

9
0
0

2
0
0

1
0
0

9
0

7
0
0

3
9
0

1
0
0

1
,
0
9
0

600

 表層工（再生密粒度AS20F t=4cm)

 上層路盤工（M-25　t=10cm)

２ ３

イ

令和５年度

配水管
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令和５年度
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 既設下水道管VUφ150
 DP＝1.36～2.03

 既設下水道管VUφ150
 DP＝1.55～2.32

 既設下水道管VUφ150
 DP＝1.55～1.88

 既設下水道管VUφ150
 DP＝1.80～3.00

 既設下水道管VUφ150
 DP＝1.66～1.80

 既設下水道管VUφ150
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補助）舗装復旧面積(配水管)＝492.21ｍ2（町道478号線、町道475号線）

符号 底辺 高さ 倍面積

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

32.80 3.17 103.98

38.69 3.66 141.61

8.23 1.96 16.13

10.12 3.93 39.77

15.91 3.00 47.73

20.32 3.56 72.34

15.29 2.93 44.80

10.65 3.27 34.83

9.52 3.00 28.56

7.45 2.77 20.64

10.76 2.78 29.91

15.55 3.24 50.38

12.79 3.31 42.33

3.60 1.96 7.06

3.66 2.71 9.92

11.38 0.70 7.97

3.93 3.13 12.30

14.05 3.10 43.56

4.21 1.88 7.91

9.17 2.31 21.18

13.82 3.32 45.88

15.47 3.46 53.53

14.18 3.21 45.52

5.41 1.86 10.06

4.23 1.90 8.04

6.13 3.52 21.58

16.902.397.07

倍 面 積 (m2)

面    積 (m2) 492.21

984.42

補助）As切断工＝ｍ（町道478号線、町道475号線）

補助）区画線工（記号・文字）15㎝＝30.5ｍ

舗装求積表　配水管(町道478号線、475号線)補助

舗装復旧展開図 　S=FREE

舗装復旧平面図 　S=1：500

葉中之　図面番号　

製
図

照
査

縮尺 図　示

箕　輪　町　役　場

設
計

箕輪町　上古田

舗装復旧展開図
舗装復旧平面図

重要給水施設配水管布設替工事(１工区)

町道478号線、町道475号線他

８ ８

令和５年度

舗装復旧合計＝492.21ｍ2

表層工(4㎝) ＝ 492.21ｍ2


